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ELLE-hanke

* Tavoitteena oli edistaa innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien
yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-
Suomessa.

* Kehittamiskohteena olivat kuntien kiinteistot, joista hankkeen
avulla haluttiin tunnistaa energiateknisia kehittamistarpeita,
tuoda niita alan yritysten tietoon ja tata kautta luoda
lilketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

» Samalla pyrittiin lisaamaan energiatehokkuutta seka uusiutuvan
energian osuutta.
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Toteutus Kunnat

Kiinteistdjen peruskartoitus Kemionsaari
Avoin data Lieto
Markkinavuoropuhelut Loimaa
L Salo
Kevyet katselmoinnit
. . . . Somero
Valaistuksen hankintakriteerit . .
Uusikaupunki
Esimerkkikortit: Tyypillisia & energiaan ja kuntien kiinteistéihin
kuntakiinteistoja (5 kpl) palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-
yritykset
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Huomioita (1/2)

* Kiinteistojen talotekniikan toiminnan ja energiankulutuksen
seuranta on usein hajanaista, saatua tietoa ei analysoida
riittavasti.

* Korjaavia toimenpiteita ei toteuteta pitkajanteisesti ja
johdonmukaisesti. Kiinteistonhuollossa korjataan usein jo

ilImenneita vikoja ja palveluketju voi olla todella pitka: kun
epakohta huomataan, se on voinut jatkua jo kauan.

* Toisinaan tarvitaan ulkopuolinen arvio ja jopa valtuuston paatos,
ennen kuin esimerkiksi ilmastointilaitteen voi uusia. Tehokkainta
on panostaa energiatoimiin ennakoiden ja etenkin
hankintavaiheessa
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Huomioita (2/2)

* lImanvaihdon lammontalteenotossa eniten tehostamisen varaa.

* llmanvaihdossa asetukset voivat olla epaoptimaaliset
automaatiosta ja ohjauksista huolimatta.

* Energiatehokkuuden parantamiseen tulee varata tyoaikaa..

» Kayttajaperainen energiantuhlaus olisi vahennettavissa
kiinteistéjen kayttajien neuvonnalla ja koulutuksella.

* Yritykset? Mahdollisuuksia tarjota kokonaispalveluita, mutta
kunnilla haasteita kilpailutuksessa/ hankintaosaamisessa...
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Naissa korteissa esitelldan
T

TYYPILLISIA KUNTAKIINTEISTOJA *’/_*@
SEKA EHDOTUKSIA TEHOKKAASEEN I

ENERGIANSAASTOON

Kunnat omistavat paljon eri kokoisia kiinteistoj4, joiden energiankulutuksen huomioimiseen ei
vAlttAmatta ole riittavasti resursseja. Pienillakin s&4doill4 ja toimilla voidaan usein saavuttaa
mittavia s&astoja niin energiankulutuksessa kuin kustannuksissa.

Naihin kortteihin on koottu tyypillisia giateknisid h ita sekd
Toimien laskennalliset hyddyt on tuotu esiin seka sadstettyna energiana etta euroina: tyyppi-
kohteisiin ehdotetuista toimenpiteista on laskettu mukaan myos keskimaariinen takaisinmak-
suaika.

Kortit on toteutettu osana Energiaan liittyvan liiketoiminnan edistaminen Varsinais-Suomessa
(ELLE) -hanketta, jonka paateuttajana toimii Valonia. Hankkeen aikana toteutettiin energiakat-
selmointeja kuuden kunnan kiinteistoissa.

Vipuvoimaa

© Valonia 2020
Laskelmat: Tero Viander
Taitto: Maiju Oikarinen
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VETTA KULUU REILUSTI, KOSKA VARSINKIN SUIHKUJA KAYTETAAN PALJON
s@adon ja vaki tiilin avulla
koko rakennuksen putkistopainetta ja siastetain

Hanavir

sek vetta etté putkia. VIKKELAN LUKUNTAHALLI
Rakennusvuosi 1984
Pinta-ala 2 550 m?
e e i 2
KINTEISTSSA ON TURHAA POISTOILMANVAIHTOA BT s ey
Kytketaan yllmaamset puhaltlmet pols tal Siahkon vuosikulutus 110 MWh
ne tarp Veden vuosikulutus 1150 m3

KUNTOSALIN ILMALAMPOPUMPPU ON JATETTY
JERHDYTTAMAAN, VAIKKA ON LAMMITYSKAUSI
Laaditaan ohjeet laitteen kaytosta ja perehdytetddn
henkilkuntaa laitteen kaytossa.

LUISTEPUTKIVALAISTUS KULUTTAA PALJON SAHKOA
kkik Ilitil on jo ledit, jotka vihentivit kallista henkils-
|la tehtdvas lamp i tarvetta. Kun muissakin tiloissa siirrytaén ledeihin,
saadaan sddstod myds siahkonkulutuksen vihenemin kautta.
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@MANVAIHTU KULUTTAA PALJON SRHKG JA LAMPGA oH ¢

Lasketaan ilmanvaihdon lampétilaa ja lisataén
puolikkaan tehon kayttoa.

Vuoslsaasto 3 000€/25 MWh
Tak ksuaika: vlitén (sdats

imenpide)

LOISTEPUTKIVALAISTUS KULUTTAA PALJON SAHKOA
Siirrytdén led-valaistukseen, lis&taén
liketunnistimia ja muuta valojen ohjausta
Vuosisaasto: 7 500€ / 75 MWh
Takaisinmaksuaika: 4-5 vuotta

MIKA LISAA LAMMITYSTARVETTA HUOMATTAVASTI
Lisataan lammaontalteenotto.

Vuosisadsto: 6 000€ /90 MWh
Takaisinmaksuaika: 5-8 vuotta

Tak ksuaika: viliton (sa imenpide)

VALAISTUSTA KAYTETAAN JOPA YMPARI VUOROKAUD!

kaan lisatddn esimerkiksi liiketunnistimien kayttoa.
Vuosisdasto: 5 000€ / 60 MWh
Takaisinmaksuaika: 2-3 vuotta

LEMMGNJAKOHUONE ON KUUMA JA TUHLAA SAHKOA
Lamménjaon laitteet tulee uusia. Modernit immén-
siirtimet ja pumput kuluttavat huomattavasti
vahemman energiaa.

Vuosisadasto: 3 000€ /40 MWh

Takaisinmaksuaika: 8 vuotta

LAMMONTALTEENOTTOA, YHDESSA SEN TOIMINTAKYKY ON HEIKKO

Y,

KEITTION JLMANVAIHTOKONEESSA EI OLE LAMMONTALTEENOTTOA,

Y,

LAMMITYS ON EPATASAINEN JA RITTAMATGN TILOJEN JA ALUEIDEN KESKEN

Termostattiventtiilit huolletaan, tarvittaessa vaihdetaan.
Koko Iammltysverkoston tasapamotus myds mahdollinen.
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@ USEISTA KOOKKAISTA ILMANVAIHTOKONEISTA YKSI EI SISALLA

FIKSULAN KOULUKESKUS
Rakennusvuosi 1968
Pinta-ala 5800 m?
Tilavuus 20 400m?®
Lammon vuosikulutus 930 MWh
Sahkon vuosikulutus 370 MWh
Veden vuosikulutus 1600 m®

Y,

TERVEYSPALVELUKESKUS
Rakennusvuosi 1990
Pinta-ala 2850 m?
Tilavuus 11900 m?|
Lammon vuosikulutus 590 MWh
Sahkon vuosikulutus 170 MWh
Veden vuosikulutus 1990 m?

Vuosisddsto: 10 000€ / 120 MWh
Takaisinmaksuaika: 8-10 vuotta
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@MANVAIHDUN OHJAUKSEN LAMPGTILA-ARVOT HUOJUVAT RUNSAASTI

Etsitéidn ongelma automatiikasta ja korjataan.

Y,
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Valot péivitetaan ledeiksi ja mahdollisuuksien mu-
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"YPltusuK
N
VETTA KULUU PALJON KAYTTAJAMAARAAN NAHDEN Mm”‘mﬂt‘zw

Hanavmaamlen saadon]a vaklopalnevenmllm avulla
koko ral istopai ja R
sdastetddn seka vettd ettd putkla PAIVAKOTI RATKIRIEMU
1979

Vuosisdasto: 500€ /2 MWh Rakennusvuosi

Takaisinmaksuaika: 3 vuotta Pinta-ala 680 m?
Tilavuus 2100 m?
LAMMBNJAOSSA VANHAT, PALION KULUTTAVAT PUMPUT Lammein yosiULtC IR CO MV
T > TR TR =y Sahkon vuosikulutus 41 MWh
e P e P Veden vuosikulutus 500 m?

jolloin saastyy lampa4 ja sahkoa.
Vuosiséasto: 500€ / 6 MWh
Takaisinmaksuaika: 6 vuotta

)

VALAISTUS KULUTTAA PALJON SAHKOA
Loi Lot ia ulkoval P
Vuosissdsts: 700€ / 7 MWh
Takaisinmaksuaika: 4-5 vuotta

ledeiksi.

@MANVAIHTD ERILLISET TULO- JA POISTOKONEET, EI LAMMUNTAIJEENUTTUA

i koneet lamméntal yody
Vuosisdasto: 3 000€ / 40 MWh
Takaisinmaksuaika: 10 vuotta
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@ LOISTEPUTKIVALAISTUSTA ON PALJON JA SE KULUTTAA MERKITTAVASTI SAHKGA
Led-valaistukseen siirtyminen,
valaistuksen ohjauksen lisdéminen. NAPPILAN KUNNANVIRASTO
Vuosisaasto: 2 000€ / 20 MWh Rakennusvuosi 1970

Takaisinmaksuaika: 3-4 vuotta

Pinta-ala 1100 m?
Tilavuus 6000 m*
RAKENNUKSESSA ON PAIKOIN KUUMA, PAIKOIN KYLMA Lammon vuosikulutus - 190 MWh
i patterien i iilit ja tehdddn samassa Sahkon vuosikulutus 60 MWh
yhleydessa koko kumels(on Iammltysverkoston kattava saaté | Veden vuosikulutus 105 m?

ja pail jotta la itys toimii
Vuosisdasto: 1 500€ / 20 MWh
Takaisinmaksuaika: 10 Viiotta

Vuosis&dstd: 500€ / 6 MWh
Takaisinmaksuaika: 10 vuotta

VANHENTUNUT LAMMONJAKOLAITTEISTO ON AANEKAS JA LAMMITTAA TILAA LIAKSI
Uusi kaukoldmménsiirrin. Uudet vaihtimet on eri: @
ILMANVAIHTUKONEIDEN TOIMINTAKUNTO ON VAIHTELEVA

Kaikkien il den tulisi olla niky

paremmin ja pumput ovat energiatehokkaampia.

= li 1
automaatiojérjestelméssa sekd kuulua huollon
aktiiviseen seurantaan.

VALONIA’
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https://spark.adobe.com/page/bZE0iu9a3brp7/

ILMANVAIHTO KULUTTAA PALJON SAHKOA JA LAMPOA

&

Lasketaan ilmanvaihdon lampétilaa ja lisataan
puolikkaan tehon kayttoa.
Vuosisaasto: 3 000€ / 25 MWh

Takaisinmaksuaika: valiton (sd@atotoimenpide)

LOISTEPUTKIVALAISTUS KULUTTAA PALJON SAHKOA

9
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Siirrytaan led-valaistukseen, lisataan
liiketunnistimia ja muuta valojen ohjausta
Vuosisaasto: 7 500€ / 75 MWh
Takaisinmaksuaika: 4-5 vuotta

FIKSULAN KOULUKESKUS
Rakennusvuosi 1968
Pinta-ala 5 800 m?
Tilavuus 20 400m?
Lammon vuosikulutus 930 MWh
Sahkon vuosikulutus 370 MWh
Veden vuosikulutus 1600 m3

KEITTION ILMANVAIHTOKONEESSA El OLE LAMMONTALTEENOTTOA,

MIKA LISAA LAMMITYSTARVETTA HUOMATTAVASTI

Lisatdan lammaontalteenotto.
Vuosisaasto: 6 000€ /90 MWh

Takaisinmaksuaika: 5-8 vuotta

LAMMITYS ON EPATASAINEN JA RIITTAMATON TILOJEN JA ALUEIDEN KESKEN

s

Termostattiventtiilit huolletaan, tarvittaessa vaihdetaan.
Koko lammitysverkoston tasapainotus myés mahdollinen.
Takaisinmaksuaika: valiton (sdatétoimenpide)
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VALAISTUKSEN HANKINTA:

Valaistuksen hankinnassa yleensi tarkein
lahtokohta on valontarve eli luksit. Liikkeelle
lahdetaan yleensa suunnittelijan kautta, myos
kayttajia kuunnellen. Suunnittelijan valintaan
kannattaa panostaa, sill4 valaistuksen tekniikka
kehittyy jatkuvasti ja on hyva, etta suunnitteli-
jalla on kokemusta viimeisimman teknologian
kaytosta.

Valaisimien toimittajia voi hyodynt&a tietojen
ajantasaistamisessa, koska tuotteiden tehok-
kuus ja laatu ovat kehittyneet paljon. Hyvalla
suunnittelijalla onkin toimivat yhteydet valaisin-
toimittajiin.

SUOSITUKSIA KRITEEREIKSI

Pienemmiss4 valaistuskohteissa suunnitelmat
voi tehda myos valaisintoimittaja. Talloin kan-
nattaa varmistua siitd, etta heilla on riittavat
valmiudet saavutettavan valaistustuloksen
laskentaan.

Vanhoja harhaluuloja ela silti yha. Toisin kuin
saatetaan ajatella, led-valaisimet ovat jo nyt
hyvin kehittyneit4 ja usein led-valaisin on jarke-
vin valinta kaikkiin kohteisiin joissa valaistusta
kaytetaan paivittdin. Led-valaisimia saattaa
nykyaan tarvita jopa vahemman kuin vanhoja
valaisimia saman tai paremman valaisutehon
saavuttamiseksi.

0 EHDOTUKSIA VALAISTUKSEN KRITEEREIKSI

Valaistuksen hankinnassa ensisijaisena kriteerina voi kayttaa standardia SFS-EN 12464-1: Tyo-

kohteiden valaistus. Sii
laistuk laadulle. Lisaksi dardiin on

iloille, joissa tyoskennelldan, on m

ritelty yleisia vaatimuksia va-

erityi ia eri tyyppisille tiloille.

Erisyisvaatimukset koskettavat varsinkin vaadittavaa valaistusvoimakkuutta. Standardissa kiin-

nitetdan huomiota mm. seuraaviin

osa

Samat aihealueet kannattaa valais-

tusta suunniteltaessa ja valittaessa huomioida, vaikka suunnittelua ei perutettaisikaan suoraan

standardin vaatimuksille.

VALON TASAISUUS on tarkesa esimerkiksi suurissa tiloissa seka nopeassa liikkeessa. Tasaisuudel-
ta voi vaatia esimerkiksi korkeintaan 10 % vaihtelua lukseissa alueittain. Tarve vaihtelee kuitenkin

tiloittain.

HAIKAISY aiheutuu led-valon pistemaisyydesta. Laaja-alaiset valaisimet haikaisevat vahemman.
Myos epasuora valo seki erindiset valoa hajauttavat ratkaisut auttavat, mutta voivat heikentaa

valotehokkuutta.

VALAISTUSVOIMAKKUUS on normaalissa toimistotydssa tyotasolla on 500 luksia. Mikali tilaan
rakennetaan myos valaistuksen saatojarjestelma voi valaistusvoimakkuuden myds halutessaan

3 EHDOTUKSIA VALAISIMIEN KRITEEREIKSI

Valaisimien kriteerit yleensa tayttyvat, kun valaistus toteutetaan ammattilaisen tekemén
suunnitelman pohjalta. Mikali valaisimia kuitenkin vaihdetaan esim. satavuuden tai hin-
nan vuoksi suunnitelmasta poikkeaviksi, on kiinnitettava erityista huomiota siihen, etta
valaisin vastaa oleellisilta ominaisuuksiltaan suunnitelmassa esitettyad. Tassa apuna voi
kayttad esim. sahkonumerot.fi -palvelun ETIM-tietoja. Niissa valaisimen valintaa vaikut-
tavat asiat on purettu vertailukelpoiseen muotoon ja valaisimien ominaisuuksien vertailu
on helpompaa.

KAYTTU|KA tulisi maarittaa tavoitteellisen kayttdian ja kayttotuntien lisdksi huomioiden kayttolam-
patila ja sallittu valotehon alenema. Esimerkiksi 100 000 tuntia 25 °C lampétilassa ja 70 % himme-
nemiskerroin, jos halutaan 12 vuoden jatkuva kayttd. Kayttéian maarittimisessa on huomioitava
erikseen valaisimen elektroniikan vioittuminen, yksittaisen ledin vioittuminen seka ledien valovir-
ran alenema.

VALOTEHOKKUUS eli valon tuotto suhteessa sahkankulutukseen voidaan miritta esimerkiksi
minimiarvoon 150lm/W, jolloin energiatehokkuus on jo hyvin korkealla tasolla eli noin kaksinkertai-
nen loistelamppuun verrattuna. Nykyteknologialla on saavutettavissa jo yli 200 Im/W taso, mutta
suuri valotehokkuusvoi alentaa kayttomukavuutta ja aiheuttaa haikaisya.

VALKYNTA on ongelma varsinkin urheiluhalleissa ja toimistoissa, koska se haittaa videokuvaamis-
ta ja voi olla huomaamaton arsyke ihmisille. Mitattava suure on flicker ja se ilmaistaan prosenttei-
na. Tuleviin EN-standardeihin on tulossa ohjearvoja. Tyypillinen arvo on noin 30 %, mutta erityisen
laadukkailla tuotteilla flicker on jopa alle 1%. Hairioita voi tietyista valaisimista aiheutuaverkkovir-
taan tai langattomasti radiotaajuuksilla. Standardin mukaisesti testatuissa valaisimissa ongelmia
ei pitaisi kuitenkaan esiintya.

CE-MERKINTA on kaytannossa pakollinen, mutta Fl-merkintaa vaatimalla saa vield parempaa
laatua, sill4 silloin laitteita testataan esimerkiksi juuri hairididen ja muiden laadullisten ongelmien
suhteen.

VALAISIMIEN VALON LAATU on merkittava tekija. Heikkolaatuisissa valaisimissa voi esimerkiksi
esiintyd vaihtelua ledien varisdvyjen valilla. tata kuvaavan McAdam-arvon on hyva olla 3 tai pie-
nempi.

esimerkiksi huoltotdiden varalta mitoittaa suunniteltua korkeammalle ja normaalikayttoon saataa
alemmas tavoitetasoon. Koska etenkin led-valaisimien haasteena on valaisimen valovirran alene-
minen kayton aikana, on ylimitoittaminen ja valaistuksen saataminen alemmalle tasolle kayttdian
alkupuolella varsin suositeltavaa.

RA-INDEKSI ELI VAR|NTO|STU|NDEKS| on syyta olla vahintaan 80. Se riittaa luonnolliseen toistoon,

jolloin vérit eivat juuri vaaristy.

TAKUUT ovat tyypillisesti esimerkiksi 5 vuoden tuotetakuu ja lisdksi kahden vuoden STUL-takuu,
jonka aikana asiakkaalle ei tule mitaan kustannuksia virheiden korjaamisesta.

KIINTEITA LED-VALAISIMIA hankkiessa voi vaatia toimittajaa tarjoamaan korvaavia valo ja/tai
niiden osia vield takuuajan jalkeenkin. Esimerkiksi kymmeneen vuoteen venytetty saatavuusvaade
auttaa valttdmaan ongelmatilanteet. Toisaalta on mahdollista pitaa myds omia puskurivarastoja.

VARILAMPOTILA kuvaa valon "kylmyytta” tai “lampimyytta”. Kotiolosuhteissa on yleensa kaytossa
matalampi, poistunutta hehkulamppua muistuttava 2700 Kelvinin valilampétila, mutta toimistokay-
tossa on yha yleisimman kaytossa 4000 Kelsinin varilampétila. Monisas nykyisitté valaisimissa
varilampatilaa on mahdollista s&4tas, jolloin valaistusolosuhteisiin saadaan mukavaa vaihtelua.
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L N . . Ut R Energiaviisaat
u @energiaviisaat  www.energiaviisaat.fi 6Aika tUlta | @KAUPUNGIT

Energiaviisaat kaupungit —hankkeessa on kehitetty
kuuden suurimman kaupungin yhteistyona uusia
energiatehokkuuskumppanuusmalleja (ESCO)

* Malleja on uudistettu yritysten ja kaupunkien vdlisen vuoropuhelun pohjalta,
ossa on tunnistettu kehittamistarpeita ja perinteista ESCO-mallia koskevia
aasteita.

e Turun ja Helsingin kaupungit pilotoivat uusia malleja palvelurakennuksissa.

* Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada energiatehokkuuskumlppanuud_en uusista
malleista kokemuksia ja kehittaa malleja hyodynnettavaksi laajemmin.

* Tuloksista on tulossa opas.
* saat lisatietoa energiaviisaat.fi ja ilmoittautumalla uutiskirjeen tilaajaksi.

Yhteyshenkilot:

Timo Maatta, Helsingin kaupunki
Ann-Sofi Osterberg-Aikio, Turun kaupunki




Kiitos!

Liisa Harjula
energia-asiantuntija
etunimi.sukunimi@valonia.fi
040 182 0412

VALONIA

Tilaa Valonian
uutiskirje

valonia.fi/uutiskirje

0 @valonia_keskus

ﬁ @valonia.fi

@valoniakeskus



I KETS webinaari 169. - Planner X | + - X

B cEnergizan liittyvan liketoiminnar X m Energiatehokkuustoiminta Varsir X

< c

: Sovellukset

® %* 0 » 6O

@ Suomen kotitalouks... »

8 padlet.com/MotivaOy/on0il7bp719y4boh

@ Alueelliset toimijat... ’ Canemure M Lampopumppu-op.. @ Markkinavuoropuh... Energiatehokkuude... K taloyhtion | Kiinteis... m 23.8.2018 Nain haet.. BF Energiatuki - Busin... e Sata yhteiskunnani..  # Tilastokeskus - Ener...

LUO TUNNUS  KIRJAUDU

padlet

M MotivaOy + 8 « paiva

Energiatehokkuustoiminta Varsinais-Suomen kunnissa

LY N ! SRR LI e IR L M N e N ENE SR - e L S <o
Kunta-alan Seuranta, raportointi ja .,-v Kokemuksia Raumalta ja Energiaan liittyvan Energiatuet ja Muita ajatuksia ja ' B
energiatehokkuussopim vaikuttavuus g Laitilasta liikketoiminnan e;.. tukimahdollisuudet -2;4 kommentteja
N e SgEr i % edistdminen V-S Groe T ARG e T
e
Motivalla todella hyva tyokalu Z"-" Kuntien kokemusten EE B8 e 2 ReTCR “¢ Mika tuntuma, ollaanko Ei kannata pelata KETSiin
olemassa raportoinnin ja ;@ jakaminen motivoi omassa Naissa ollaan mielellaan “2%  kunnissa tietoisia ©  liittymisen tyolaytta. Kun tyon
seurannan toteutukseen, ehka tyossa mukana kertomassa tukimahdollisuuksista? aloittaa ja suunnittelee hyvin
sen monipuoliset kaytto =l . tukimahdollisuuksista A niin jatkossa raportointi
mahdollisuudet ovat viela ﬁ i 2 §'0 2 i w0 9§ 0 ;.43 helpottuu ja tulee
- ® kunnissa harjoittelun alla?! & i1 §io g ' johdonmukaiseksi
= L_® . # d l_('. ;= Y =
Kynnys liittymiseen matalaksi, g '@° ®'° l'gﬂt-“‘ 22 it - R sy e P R B f”e‘h_? s o
kylla kunnat tasta selviaa. S ‘ -" Laitila tosi kannustava o R T ... Paremminkin voisi, mutta =
P e % esimerkki pienen kaupungin i nuo kortit ovat varmasti hyva ‘ yleensa aika hyvin ainakin -
il o st S s ¥ 4 toimista. Paimiossakin B kaytannon tyokalu, hyva etta sopimuksiin liittyneissa 5 B oo s
* Raportointia on kehitetty tehdaan kaytannon asioita i kaytettavissa kaikilla, voisi ::: Onko vinkkeja/hyvia
.- (tietojen keruu) Motivassa ja ; (mm. aurinkopaneelit), mutta B varmasti kayttaa muutenkin 0 §o kaytantoja henkiloston
— % apua saa, ei ole morko " seuranta ja raportointi hyodyksi, vaikka ei sopimuksia ~, motivointiin? Henkiloston
W Jos kunnat liittyvat e #5  hakusessa. olisikaan tehty = B9 sitouttaminen
> sopimukseen, se edistaa % - m{; energiansaastoon/HINKU-
¥ maakunnallista ilmastoty6ts ja *t o @ @ - iy 2 §'0 Kylla kunnissa tiedetaan, toimintaan yms.

tiekartan laatimista
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E ,O Kirjoita tahan hakeaksesi kohteista

Laitilan esimerkkia olisi
tosiaan hyva saada jaettua
muissakin kunnissa, mutta
olisiko aikaa esim. tulla
vierailulle muihin kuntiin
kertomaan omasta

mutta aikaa perehtymiseen ei
aina ole. Silloin turvaudutaan
konsulttiin/ suunnittelijaan
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